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Laboratorium posiada
akredytacje Polskiego Centrum
Akredytacji nr AB 1353 w
zakresie pobierania probek
wody przeznaczonej do
spozycia oraz oznaczania:

barwy

metnosci
odczynu
przewodnosci el. wiasciwej
azotynéw
azotanow

jonu amonowego
chlorkéw
siarczanéw
zelaza ogdinego
manganu

wapnia, glinu,
twardosci og6inej
bakteri grupy coli
Escherichia coli
enterokokéw
0golInej liczby
mikroorganizméw
w22i36°C

Decyzjg nr 1/DL/19
Parstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego z dnia
22.10.2019r. Laboratorium jest
uprawnione do badania wody
przeznaczonej do spozycia
przez ludzi

* Niniejsze sprawozdanie z badar bez
* Wszystkie wyniki badan zawarte w
* W Laboratorium obowigzuje proce

ZKJ-7.8-01 wyd. 1z 11.03.2019r.

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Oswiecimiu Laboratorium
32-603 Oswigcim, ul. Ostatni Etap 6,
tel: 33/ 843-28-14, fax: 33/ 843-17-15

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 0518/2019

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.,

Zleceniodawca ul. Zamkowa 4, 32-640 Zator

Zlecenie Zlecenie nr 0314/2019/Z z dnia 2019-11-04

Rodzaj prébki Woda przeznaczona do spozycia

Nr prébki w I . AT i)
laboratorium Miejsce pobrania prébki/opis prébki
1887/2019 SUW Graboszyce - kran w hali pomp

Prébke pobrat Prébkobiorca laboratorium - Anna Luranc

Data pobrania probki® 2019-11-04, 09:00

Data dostarczenia probki 2019-11-04, 11:20

PN-EN ISO 5667-5:2017-10 (A);

Metoda pobrania PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Nr protokotu pobrania 567/2019

Stan probki Prawidtowy

Data wykonania badania 2019-11-04 - 2019-11-07

Monitoring przegladowy. Realizowano
dodatkowe badania u zewnetrznego dostawcy
ustug laboratoryjnych (podwykonawca).

Uwagi na temat prébki

Sprawozdanie sporzadzit Sprawozdanie autoryzowat
Specjalista o

ds. analitykj Mm%%wmgwﬁzmw
&»Q. v
Aneta'Ciezadlil

K

pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci

tym sprawozdaniu odnoszg sig wytacznie do badanej prébki
dura rozpatrywania skarg — termin ich sktadania: 7 dni od odebrania sprawozdania z badan.

Oswiecim, 2019-11-13
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 0518/2019

Wyniki badan? WaHae s
Oznaczany parametr Jednostka Metoda badawcza probki nr 3
parametryczna
1887/2019
Metnosé AZ NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,12:0.02 1
PB-01 wyd. 3 z 11.08.2016r. na Rkcoplowslia pree
Barwa AZ Lk podstawie testu HACH Nr 8025 <5 :.HM&HM%M_ NJM.N%
. n : 7,3+0.2 ’
pH AZ PN-EN ISO 10523:2012 i 510°C 6.5-9.5
,w_.mmém%omo elektryczna <smwo_~<»<m uS/em PN-EN 27888:1999 29916 2500
g PB-03 wyd. 3 z 18.04.2016r. na
Jon amonowy AZ mgh NG podstawie testu HACH LANGE LCK 304 <0.10 0.5
N PB-04 wyd.1 z 01.12.2011r. na podstawie
Azotany AZ MPANGS testu HACH LANGE LCK 339 <1.0 50
| PB-05 wyd. 2 7 01.06.2012r. na
Azotyny AZ mg/l NO: podstawie testu HACH LANGE LCK 341 <0.05 0.5
. PB-07 wyd. 1z 01.12.2011r. na
Zelazo ogdine AZ Holl Fe podstawie testu HACH Nr 8008 <20 200
PB-08 wyd. 1z 01.12.2011r. na
Mangan AZ Hg/l Mn podstawie testu HACH Nr 8149 3417 50
. . PB-06 wyd. 2 z 01.06.2012r. na
Chlorki AZ mgACl podstawie testu HACH LANGE L CK 311 15,00+2.22 250
: g PB-09 wyd. 1z 01.12.2011r. na
Siarczany AZ mg/l SO42 podstawie testu HACH Nr 8051 18,8122 250
Twardo$é Ogoina AZ mg/l CaCOs PN-ISO 6059:1999 160 + 14 60-500
Wapn AZ mg/l Ca PN-ISO 6058:1999 50+4 -
Magnez N mg/l Mg PN-C-04554-4:1999 8,51 125
NPL bakterii grupy coli AZ | NPLw100mI PN-EN ISO 9308-2:2014-06 0 0
NPL Escherichia coli AZ NPL w 100 ml PN-EN ISO 9308-2:2014-06 0 0
Liczba enterokokow AZ jtk w 100 ml PN-EN ISO 7899-2:2004 0 0
Ogodlna liczba mikroorganizmoéw w TR PN-EN ISO 6222:2004 0 Bez nieprawidtowych
22 4G Az | Fwim " . zmian

YW przypadku prébki dostarczonej przez klienta dane pochodza od klienta

2) Wynik podano wraz z niepewnoscig rozszerzona, ktéra wynika z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspbiczynnik rozszerzenia
k=2, ktéry dla rozktadu normainego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95% (z uwzglednieniem etapu pobierania prébki). Podana
niepewno$¢ pomiaru nie moze by¢ stosowana jako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do wartosci parametryczne;j.

) Warto$é parametryczna okreslona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

Warto$ci wynikéw badar poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej granicy oznaczalnosci

AZ - oznacza metode badawcza objeta zakresem akredytacji AB 1353 oraz ujeta w decyzji PPIS nr 1/DL/19 z dnia 22.10.2019r o zatwierdzeniu
Laboratorium PWiK Sp. z 0. o w Oswigecimiu jako spetniajagcego wymagania do wykonywania badan jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi

N — oznacza metode nieakredytowang

W przypadku prébki dostarczonej przez klienta, gdy laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za etap pobierania prbki, zamieszczane na
sprawozdaniu wyniki odnosza sie wytacznie do otrzymanej prébki.

Ocene zgodnosci z wymaganiami dokonano w oparciu o warto$ci parametryczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z2017r., poz. 2294).

Otrzymane wyniki poréwnano z warto$ciami parametrycznymi nie uwzgledniajac niepewnosci pomiaru. Wszystkie wyniki oznaczen oraz ocena
zgodnosci z wymaganiami odnosza sie wylgcznie do badanej prébki

ZKJ-7.8-01 wyd. 1 z 11.03.2019r. Oswiecim, 2019-11-13
Strona2z 3




Stwierdzenie zgodnosci wynikéw pomiaru z wymaganiami:

Wszystkie wyniki oznaczen w badanej prébce nie przekraczajg warto$ci parametrycznych.

KONIEC SPRAWOZDANIA

ZKJ-7.8-01 wyd. 1z 11.03.2019r. Oéwiecim, 2019-11-13
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JARS SA.
EATSKE LABORATORIA BADAWCZE
05-119 Legionowo, ul. Kocielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka
FILIA POLUDNIE:
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 Www.jars.pl

Sprawozdanie z badan Nr: 6007/10/2019/F/1

Zleceniodawca: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. Oswiecim 32-603 Oswiecim ul. Ostatni Etap 6

Zlecenie Nr: 6007/10/2019

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae) - metodyka akredytowana z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi/réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze
regulowanym prawnie)

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
(O) - metodyka akredytowana w zakresie OiB
*(A) - metodyka akredytowana _uoni<xo:mso<

* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Punkt poboru: Kurek czerpalny
Przedmiot badania:

Woda przeznaczona do spozycia

Adres pobrania: 32-640 Zator-Graboszyce
Miejsce pobrania: SUW Graboszyce
Pochodzenie wody: SUW
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej prébki: 14,3 °C
Data i godzina: 04-11-2019 10:45
Pobranie prébek wg. (A)PN-ISO mmm.\.m”mo:._o\.»v_bo_o.o.\ ; P : !
Tranmst probe. JARS S A Probkobiorca:  Probkobiorca JARS nr: 196
Numer prébki:  23970/10/19 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: 04-11-2019 Data zakoriczenia badan:  08-11-2019
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§¢* *
1,2-dichloroetan (EDC) g/ (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 (HS-GC- MZz-9
LK MS)
3,0 <0,50
Chlorek winylu ug/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 (HS-GC- MZ-9
LK MS)
0,50 <0,10
2,4,6-trichlorofenol mg/l (A) PN-EN 12673:2004 MZ-9
LK
200 <0,00010
Aldehyd endryny ug/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
Aldryna ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,030 <0,010
alfa-chlordan pg/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
alfa-HCH ug/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010

_ 6007/10/2019/F/1 Strona 1 _




beta-HCH ugl | (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
delta-HCH ngl [ (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
Dieldryna ugl [ (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,030 <0,010
Endosulfan [ ngl | (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
Endosulfan II ngl | (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
Endryna ngl [ (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
Epoksyd heptachloru B ugl [ (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,030 <0,010
gamma-chlordan ngl | (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
gamma-HCH, lindan ngl [ (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
Heksachlorobenzen (HCB) ngl | (A) PN-EN ISO 6468:2002
LK
<0010
Heksachlorocykloheksan (HCH) ngl [ (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,100 <0,010
Heptachlor ngl | (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,030 <0,010
Izodryna ng/l | (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
Metoksychlor (DMDT) ng/l | (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
0,p-DDT ng/l | (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010

_ 6007/10/2019/F/1
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p.p-DDD ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
p.p-DDE ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
p.p-DDT ug/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
Pentachlorofenol (PCP) ng/l (A) PN-EN 12673:2004
LK
<0,010
Siarczan endosul fanu ugl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002
LK
<0,010
Suma DDT (z obliczer) pgl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
Suma HCH (z obliczen) ngl (A) PN-EN IS0 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
Suma PCB (z obliczen) ngl (A) PN-EN ISO 6468:2002
LK
<0,010
Suma pestycydow (z obliczen) ngl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,50 <0,010
Trifluralina pg/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
1,2, 3-trichlorobenzen (1,2,3-TCB) ng/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002
LK
<0,10
1,2,4-trichlorobenzen (1,2,4-TCB) ng/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002
LK
<0,10
1,3,5-trichlorobenzen (1,3,5-TCB) ng/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002
LK
<0,10
Bromodichlorometan mg/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 MZ9
LK
15 <0,0010
Dibromochlorometan ug/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002
LK
<10
6007/10/2019/F/1
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Heksachlorobutadien (HCBD) g/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002
LK
<0,010
Suma TCB ug/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002
LK
<0,10
Suma THM ug/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 (HS-GC- MZ-9
LK MS)
100 33 5
Tetrachloroeten g/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002
LK |(tetrachloroetylen)(PER)
<1,0
Tetrachlorometan (czterochlorek ng/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002
LK [wegla)
<1,0
Tribromometan (bromoform) ngl (Ae) PN-EN ISO 10301:2002
LK
<10
Trichloroeten (trichloroetylen) ng/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002
LK [(TRD)
<10
Trichlorometan (chloroform) ngl (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-9
LK
30 0,0033 +0,0005
Acenaften pg/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia
LK 15.03.2016
<0,050
Acenaftylen ng/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia
LK 15.03.2016
<0,050
Antracen ng/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia
LK 15.03.2016
<0,0050
Benzo(a)antracen ng/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia
LK 15.03.2016
<0,0050
Benzo(a)piren ng/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia
LK 15.03.2016
<0,0020
Benzo(b)fluoranten ng/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia
LK 15.03.2016
<0,0050
Benzo(ghi)perylen ng/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia
LK 15.03.2016
<0,0050
Strona
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FQS: 0/2019/F/1

Benzo(k)fluoranten ug/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia
LK 15.03.2016
<0,0050
Chryzen ug/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia
LK 15.03.2016
<0,050
Dibenzo(a,h)antracen ng/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia
LK 15.03.2016
<0,0050
Fenantren ng/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia
LK 15.03.2016
<0,0050
Fluoranten pg/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia
LK 15.03.2016
<0,0050
Fluoren ng/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia
LK 15.03.2016
<0,0050
Indeno(1,2,3-cd)piren ngl (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia
LK 15.03.2016
<0,0050
Naftalen ngl (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia
LK 15.03.2016
< 0,050
Piren ngl (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia
LK 15.03.2016
<0,0050
Suma WWA ng/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia MZ-9
LK 15.03.2016
0,100 <0,0050
Chlor wolny mg/l (A) PB-25/P wyd. 6 z dnia 13.06.2019 MZ-9
P
0,30 0,06 001
Akryloamid ngl (A) PB-148/LF wyd. 2 z dnia MZ-9
LK 05.04.2013
0,10 <0,040
Antymon ng/l (Ae) PB-260/LF wyd. 2 z dnia MZ-9
LK 19.05.2017
5 <1,0
Arsen ng/l (Ae) PN-EN ISO 11969:1999 MZ-9
LK
10 <1,0
Benzen ng/l (A) PN-ISO 11423-1:2002 MZ-9
LK
1,0 <0,25
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Bor mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9
LK
1,0 0015 0,002
Bromiany ng/l (A) PN-EN ISO 15061:2003 MZ-9
LK
10 <20
Cyjanki ogélne pg/l (A) PN-EN ISO 14403-2:2012 MZ-9
LK
50 <10
Chloraminy mglICI2 | (A)PN-EN ISO 7393-2:2011 MZ-9
LK
0,5 0,065 0,010
Epichlorohydryna ng/l (A) PB-190/LF wyd. 3 z dnia MZ-9
LK 25.03.2019
0,10 <0,025
Fluorki mg/l (A) PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN MZ-9
LK ISO 10304-1:2009/AC:2012
1.5 <0,10
Glin/aluminium ugl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9
LK
200 <10
Kadm ngl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9
LK
5 <0,5
Magnez mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9
LK
125 7.6 038
Miedz mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9
LK
2,0 <0,004
Nikiel ug/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9
LK
20 50 0,5
Otéw g/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9
LK
25 <40
Rigé ng/l (Ae) PN-EN 1483:2007 pkt 5 MZ-9
LK
1 0,18 20.04
Selen ng/l (Ae) PN-EN ISO 9965:2001 MZ-9
LK
10 <1,0
S6d mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9
LK
200 11 i
Strona ml_
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Srebro mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9
LK
0,010 <0,001
Indeks nadmanganianowy mg/l (A) PN-EN ISO 8467:2001 MZ-9
LK |(utlenialnos¢)
5,00 12 02
Ogolny wegiel organiczny (OWO) mg/l (A) PN-EN 1484:1999
LK
22 +0,3
Suma trichloroetenu i nug/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 (HS-GC- MZ-9
LK |[tetrachloroetenu MS)
10 <10
Chrom pg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9
LK
50 <30
Liczba progowa smaku (TFN) TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-9
LK
<1
Liczba progowa zapachu ( TON) TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-9
LK
=l
MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie Jjakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., Poz, 2294)

** - niepewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpdtczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek)

C 1
Wyniki odnoszg sig wylacznie do badanych probek . Niepewnosé wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badar lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone Jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badar probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar; Klient ma prawo do reklamacji.

L =

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
LL i P-Decyzja nr HKN 35/2018 zdnia 15.11 2018 r. wydana przez PPIS Legionowo
LK i P-Decyzja nr NS/HKiS/4560/ZL/W/71-28/2019 z dn. 26.09.2019r. wyd. przez PPIS Katowice

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan sa wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem * pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. W zwiazku z tym wszystkie wydruki, o ile nie sa potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem, sg kopiami.

Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:

Fl1 '
(8-11:2013 F5 Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
F6

& Pracownik JARS - 358 R R
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JARS SA.

sk LABORATORIA BADAWCZE e kS
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. o & o 3 o %L NN
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka AR BADANIA
FILIA POLUDNIE: . AB 1095
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 6007/10/2019/M/1

Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. Oswigcim 32-603 Oswiecim ul. Ostatni Etap 6

Zlecenie Nr: 6007/10/2019

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae) - metodyka akredytowana z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi/réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze
regulowanym prawnie)
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(O) - metodyka akredytowana w zakresie OiB
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Punkt poboru: Kurek czerpalny
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 32-640 Zator-Graboszyce
Miejsce pobrania: SUW Graboszyce
Pochodzenie wody: SUW
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: 14,3 °C
Data i godzina: 04-11-2019 10:45
Pobranie probek wg:  (A)PN-EN ISO 19458:2007 o ) . _
Transport probek: JARS S.A Probkobiorca:  Probkobiorca JARS nr: 196
Numer probki:  23970/10/19 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: ~ 04-11-2019 Data zakonczenia badan: ~ 05-11-2019

Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno$§¢**

Liczba Clostridium perfringens jtk/100 ml | (Ae) PN-EN ISO 14189:2016-10 MZ-9 0
LK |tacznie ze sporami 0

MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., Poz. 2294)
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** - niepewno$¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpdiczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek)

L ]
Wyniki odnoszg sig wytacznie do badanych probek . Niepewnos¢ wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badar lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone Jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w cato$ci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

C— — ]

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
LL i P-Decyzja nr HKN 35/2018 zdnia 15.11.2018 1. wydana przez PPIS Legionowo
LK i P-Decyzja nr NS/HKi$/4560/ZL/W/71-28/2019 z dn. 26.09.2019r. wyd. przez PPIS Katowice

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan s3 wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. W zwiazku z tym wszystkie wydruki, o ile nie s3 potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, sa kopiami.

Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:

Y3 )
f3-112019 Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pracounik JARS nr: 358 U DT
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