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Laboratorium posiada
akredytacje Polskiego Centrum
Akredytacji nr AB 1353 w
zakresie pobierania probek
wody przeznaczonej do
spozycia oraz oznaczania:

barwy

metnosci
odczynu
przewodno$ci el. wiasciwej
azotynow
azotanow

jonu amonowego
chlorkéw
siarczanow
zelaza ogoélnego
manganu

wapnia, glinu,
twardo$ci ogoinej
bakteri grupy coli
Escherichia coli
enterokokow
0g6lnej liczby
mikroorganizméw
w22 36°C

Decyzjg nr 1/DL/21
Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego z dnia
18.10.2021r. Laboratorium jest
uprawnione do badania wody
przeznaczonej do spozycia
przez ludzi

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Oswiecimiu Laboratorium
32-600 OS$wiecim, ul. Ostatni Etap 6,
tel: 33/ 843-28-14, fax: 33/ 843-17-15

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 0603/2021

Zleceniodawca

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.,
ul. Zamkowa 4, 32-640 Zator

Zlecenie

Zlecenie nr 0379/2021/Z z dnia 2021-12-06

Rodzaj prébki

Woda przeznaczona do spozycia

Nr prébki w
laboratorium

Miejsce pobrania prébki/opis prébki®

2738/2021

SUW Graboszyce - kran w hali pomp

Prébke pobrat

Prébka pobrana przez przeszkolonego
pracownika ZGK w Zatorze - nr zaswiadczenia
20/2011

Data pobrania prébki®

2021-12-06, 08:20

Data dostarczenia prébki

2021-12-06, 09:00

Metoda pobrania

Brak informac;ji od klienta
o metodzie pobrania proébki

Nr protokotu pobrania

Stan probki

Prawidtowy

Data wykonania badania?

2021-12-06 - 2021-12-09

Uwagi na temat prébki

Monitoring kontrolny.
Czeé¢ badan zrealizowana u zewnetrznego
dostawcy ustug laboratoryjnych

Sprawozdanie sporzadzit
Specjalista

ds. analiz l4boratoryjnych
N
Anetd Ciézadlik

Sprawozdanie

+ Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catosci
« Zamieszczone na sprawozdaniu wyniki badan odnoszg sie wytacznie do otrzymanej probki
+ W Laboratorium obowigzuje procedura rozpatrywania skarg — termin ich sktadania: 7 dni od odebrania sprawozdania z badan

ZKJ-7.8-01 wyd. 2 z 28.01.2020r.

Liczba wydanych egzemplarzy: klient 1 egz. a/a 1 egz.

Os$wiecim, 2021-12-17
Strona 1z 2



SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 0603/2021

Wyniki badan
Oznaczany parametr Jednostka Metoda badawcza prébki nr Wartos¢
2738/2021 parametryczna

Metnos¢ AZ NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,25 +0.04 1
Barve az | mam | s s
pH AZ : PN-EN ISO 10523:2012 " te7rr’10p.12?:§ °o 6.5-9.5
\Ilavrgzvg%dsr)\oéé elektryczna w{aéci\'lo‘v; uslem . 34547 2500
Mangan AZ g/l Mn PB-08 wyd. 1z 01.12.2011r. 27 +5 50
NPL bakterii grupy coli AZ | NPLw 100 ml PN-EN ISO 9308-2:2014-06 0 0
NPL Escherichia coli AZ | NPLw100ml PN-EN ISO 9308-2:2014-06 0 0
g)zgt;)lga liczba mikroorganizmoéw X/Z kw1 mi PN-EN ISO 6222:2004 0 Bez nieg::;;v;dlowych

W przypadku probki dostarczonej przez klienta dane pochodzg od klienta,

2 Dotyczy badan prowadzonych w Laboratorium PWIiK O$wigcim,

Wartosé parametryczna okreslona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

3 Wynik wraz z rzeczywistg temperaturg probki wynoszaca 21,6 ©C, odczytany z przyrzadu wyposazonego w urzgdzenie kompensujace wptyw
temperatury i uwzgledniajgce temperaturowy wspoétczynnik probek, automatycznie skorygowany do warto$ci przewodnosci elektrycznej
wiasciwej w temperaturze 25°C.

Podana niepewno$é rozszerzona pomiaru dla badan mikrobiologicznych, za wyjatkiem metod NPL, zostata oszacowana zgodnie z 1ISO 19036 w
oparciu o odchylenie standardowe odtwarzalnosci. Podano jg jako przedziat niepewnosci pomiaru przy poziomie ufno$ci ok. 95% i wspétczynniku
rozszerzenia k=2. W przypadku metod NPL niepewno$¢ podano jako 95% przedziat ufnosci, kiory nie uwzglednia etapu pobierania probki.
Dla pozostatych badan niepewno$é pomiaru okreslono jako niepewnos$¢ rozszerzong (wspotczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobienstwo
95%). W przypadku pobrania probki przez laboratorium niepewno$¢ wyniku uwzglednia etap pobrania prébki, za wyjatkiem metod NPL.

Wartosci wynikéw badan (za wyjatkiem badan mikrobiologicznych) poprzedzone znakiem (<) lub (>) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej lub
powyzej akredytowanego zakresu metody. Dla tych wynikéw niepewnosci nie podaje sig.

Wyniki badan (za wyjatkiem badan mikrobiologicznych) ponizej i powyzej akredytowanego zakresu metody przedstawione w sposab ilosciowy
(nie w formie ,, < dolna granica akredytowanego zakresu” lub ,> gérna granica akredytowanego zakresu”) sg nieakredytowane.

(A) — badanie wykonane metodyka akredytowang zamieszczong w zakresie akredytacji AB 1353,

(Ar) — badanie wykonane metodyka akredytowang (AB 1353), rownowazng do metody wskazanej w przepisie prawa. Laboratorium posiada
dowody uzyskania réwnowaznos$ci wynikow,

(Z) - Laboratorium PWiK Sp. z 0.0. w O$wigcimiu posiada Zatwierdzenie PPIS w Oswigcimiu do wykonywania powyzszych badan

(z uwzglednieniem pobierania probek) nr 1/DL/21 obowigzujgce do dnia 21.10.2022r.

(N) — badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 1353 lub przedstawiajace wynik ponizej lub powyzej
akredytowanego zakresu metody).

Dla prébki nie pobranej przez Laboratorium dane dotyczace probki (w tym mogace wptywac na waznosc wynikéw: data pobrania, miejsce
pobierania, obiekt badan) zostaly podane przez Klienta. Dodatkowo réwniez, jezeli nie podano inaczej plan i procedury pobierania probek sg
identyfikowalne u Klienta. Zamieszczone na sprawozdaniu wyniki badan odnosza sig wylacznie do otrzymanej probki a niepewnos¢ wyniku
(jezeli podano) nie uwzglednia etapu pobierania probki.

KONIEC SPRAWOZDANIA

ZKJ-7.8-01 wyd. 2 z 28.01.2020r. Liczba wydanych egzemplarzy: klient 1 egz. a/a 1 egz. Oswiecim, 2021-12-17
Strona2z2
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OBiKS 22

AB 213

Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0.

dawniej Osrodek Badar i Kontroli Srodowiska Sp. z 0.o0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 259 70 36+9

fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@obiks.pl
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 57927/LB/2021

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Oswiecimiu
ul. Ostatni Etap 6
32-603 OSWIECIM

Zleceniodawca:

Nr zlecenia: Z2/0000341/2021

Badany obiekt: Woda przeznaczona do spoziycia przez ludzi
Miejsce pobrania: SUW Graboszyce

Inne dane:

Prébka pobrana przez: Pobieranie klienta, transport Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0.

Data pobierania:
Data dostarczenia:
Stan probki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

2021-12-06
2021-12-06
bez zastrzezen

0070299/21

Data rozpoczecia badan: 2021-12-06
Data zakonczenia badan: 2021-12-07

Raport autoryzowat: Specjalista w Laboratorium: mgr inz. Monika Ptoskonka

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta: (Mtodszy

Specjalista) Anna Zwonik
certyfikat kwalifikowany nr 3207903F0253CEB2 (okres waznosci:05.08.2021-05.08.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie

Katowice, dn. 2021-12-13 Stronalz2



Raport z badan nr 57927/LB/2021

Parametr / Wynik Jednostka Wartos¢ dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres z niepewnoscia okreslonaw zgodnosci
obowigzujacych przepisow
prawnych *
Smak / liczba progowa smaku TFN i
A ! sz *
5) PN-EN 1622:2006 - (1-16) TFN*" =L : TEN
AGS) Zapach / liczba progowa zapachu TON < N TON i

PN-EN 1622:2006 - (1-1000) TON*?

*1 _ Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
*2 _ Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badan nr
NS/HKi$/4560/ZL/33-39/2021 obowigzujace do dnia 02.04.2022r. oraz nr NS/HKi$/4560/ZL/37-44/2021 obowiazujace do dnia 20.05.2022r.

A — badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

(T) — badania wykonywane w miejscach innych niz stata siedziba Laboratorium

NA — badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace wynik ponizej lub powyzej akredytowanego zakresu metody)
A(P) — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnetrznego dostawcy ustug laboratoryjnych

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnetrznego dostawce ustug laboratoryjnych

(NR) - badanie wykonane metoda alternatywna dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznosci wynikow

(W) - przywotane dokumenty odniesienia zostaty wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastapieniem

(S) — badanie objete zatwierdzeniem PPSE

* — zamieszczony komentarz do wyniku

Dla probek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace probki (w tym mogace bezposrednio wplywaé na wazno$¢ wynikéw: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badar)
zostaly podane przez Klienta; wyniki badar dotyczg tylko otrzymanych i badanych probek, niepewnosc wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla
prébek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania sa identyfikowalne u Klienta.

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium, jezeli Klient nie uszczegétowit matrycy podajac jako obiekt badari ,woda” — pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostaly z prébki zakwaszonej i sgczonej przez sgczek migkki.

Dla prébek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne s3 w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace probki mogace mie¢ wptyw
na wazno$¢ wynikéw (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badar) zostaty podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badari dotycza pobranych i badanych prébek, a
niepewno$¢ rozszerzona metody uwzglednia pobieranie.

Niepewnos¢ (jezeli podano): dla badari sensorycznych podano jako przedziat éredniej geometrycznej, dla badan biologicznych podano jako przedziat niepewnosci pomiaru (rozszerzona
niepewnos¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera sig na standardowej niepewnosci pomnozonej przez wspétczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufnosci 95%.
Ztozong niepewno$¢ standardowa przyjeto jako réwng odchyleniu standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej), dla pozostatych badari okreslono jako niepewno$¢
rozszerzona metody U (wspdtczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%).

Wyniki (za wyjatkiem badari biologicznych) znajdujace sie ponizej i powyzej zakresu metody przedstawione w sposéb ilosciowy (nie w formie ,< lub >” dolnej/gérnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdujg sie poza zakresem akredytacji.

Dla rezultatéw badania podanych w formie ,< lub > y” (gdzie y=warto$¢ mezurandu odpowiadajaca dolnej/ gérnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecajacego) rozszerzona niepewnos¢ stanowi niepewnos¢ pomiaru tej wartosci.

W przypadku badan biologicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowac jako: mikroorganizmy sa obecne w liczbie mniejszej niz 4.

Daty wykonywania poszczegélnych badan sa identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane s zgodnie z Instrukcja ogélnolaboratoryjna I/Q/34 ,Rozpatrywanie skarg” dostgpna na stronie www.obiks.pl.

Raport moze by¢ powielany jedynie w catosci.

KONIEC RAPORTU

Katowice, dn. 2021-12-13 Strona2z2




